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Priloha & 1 vyhlasky & 23/2008 Sb.

ast 1 Stanoveni technickych podminek

CSN 73 0802 Pozarni bezpetnost staveb (déle jen ,,PBS*)-Nevyrobni objekty
CSN 73 0804 PBS-Vyrobni objekty

CSN 73 0833 PBS-Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0835 PBS-Budovy zdravotnickych zatizeni a socialni péce
CSN 73 0831 PBS-Shromazd’ovaci prostory

CSN 73 0845 PBS-Sklady

CSN 73 0873 PBS-Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0818 PBS-Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0842 PBS-Objekty pro zemé&dé&lskou vyrobu

10 CSN 65 0201 Hotlavé kapaliny — Provozovny a sklady

11. CSN 73 0843 PBS-Objekty spojii a potovnich provozi
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Cast 2 Stanoveni pozarniho rizika a déleni stavby na poZarni iiseky podle § 3 225, § 10
az 14 a prilohy ¢. 2

1. CSN 73 0802 PBS-Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 PBS-Vyrobni objekty

CSN 73 0833 PBS-Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0831 PBS-Shromazd’ovaci prostory

CSN 73 0835 PBS-Budovy zdravotnickych zatizeni a socialni péce
CSN 73 0845 PBS-Sklady

CSN 73 0842 PBS-Objekty pro zemédélskou vyrobu

CSN 65 0201 Hotlavé kapaliny — Provozovny a sklady

CSN 73 0843 PBS-Objekty spoji a postovnich provozii
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(:?zist 3 Stanoveni pozarniho rizika podle § 4 5
CSN EN 1991-1-2 Eurokdd 1:ZatiZeni konstrukei-Cast 1 bod 2: Obecna zatiZzeni — Zatizeni
konstrukci vystavenych u¢inkiim pozaru

(jjz’lst 4 Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukei podle § 5,§ 9 a § 14
CSN 73 0810 PBS-Spole¢na ustanoveni

(j?zist 5 Tridy reakce na ohei podle § 6 y
CSN EN 13 501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobktl a konstrukci staveb-Cast 1:
Klasifikace podle vysledki zkousek reakce na oheti

Cast 6 Klasifikaéni normy - poZirni odolnost stieSnich plast'a podle § 7

1. CSNEN 13 501-2 Pozamni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukei staveb-Cast 2:
Klasifikace podle vysledku zkousek pozarni odolnosti kromé vzduchotechnickych
zafizeni

2. CSNEN 13 501-3 Pozami klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukei staveb-Cast 3:
Klasifikace podle vysledki zkouSek pozarni odolnosti vyrobki a prvkil béznych
provoznich instalaci: pozarn€ odolna potrubi a pozarni klapky
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3. CSNEN 13 501-5 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukci staveb-Cast 5:
Klasifikace podle vysledkii zkousek stfech vystavenych vnéjSimu pozaru

Cast 7 Stanoveni pozadavki na kominy podle § 8

1. CSN EN 1443 Kominy-Vseobecné pozadavky

2. CSN EN 12391-1 Kominy-Provadéni kovovych komint-Cast 1: Kominy pro oteviené
spotiebice paliv

3. CSN 73 4201 Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a p¥ipojovani spotiebiti

paliv

(:Zést 8 Stanoveni pozadavku na tepelna zafizeni podle § 9 a prilohy ¢. 8
CSN 06 1008 Pozarni bezpec¢nost tepelnych zarizeni

(:fést 9 Stanoveni pozadavki pro vzduchotechnicka zatizeni podle § 9
CSN 73 0872 PBS-Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym zarizenim

Cast 10 Stanoveni poZadavkii z hlediska hoFlavosti a zapalnosti podle § 17, § 18 a § 19

1. CSNEN 1101 Textilie-Hotlavost-Zaclony a zavésy-Podrobny postup pro stanoveni
snadnosti zapaleni svisle umisténych vzorkl (maly plamen)

2. CSN EN 1021-2 Néabytek-Hodnoceni zapalnosti ¢aloundného nabytku — Cast 2: Zdroj
zapaleni-ekvivalent plamene zapalky

3. CSN 73 0831 PBS-Shromazd'ovaci prostory

Cast 11 Hodnoceni stavebnich hmot podle § 19, § 22 a § 24

CSN 73 0865 Hodnoceni odkapavani hmot z podhledii stropu a stéech

CSN 73 0863 Pozarng technické vlastnosti hmot. Stanoveni 3ifeni plamene po povrchu
stavebnich hmot

3. CSN 73 0822 Pozarné technické vlastnosti - Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot

N

(:Tést 12 Navrhovéni stabilnich hasicich zaFizeni podle § 21
CSN EN 12845 Stabilni hasici zarizeni — Sprinklerova zatizeni — Navrhovani, instalace a
udrzba

ast 13 Stanoveni pozadavku na stavby s hoflavymi kapalinami — § 22 a p¥iloha ¢. 7
CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny — Provozovny a sklady
CSN 65 0202 Hoflavé kapaliny. Plnéni a stadeni vydejni Serpaci stanic
CSN 73 0804 PBS-Vyrobni objekty
CSN 73 6060 Cerpaci stanice pohonnych hmot
CSN 73 6059 Servisy a opravny motorovych vozidel. Cerpaci stanice pohonnych hmot.
Zakladni ustanoveni
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Cést 14 Stanoveni technickych podminek pro zmény staveb podle § 26 a § 31
CSN 73 0834 PBS-Zmény staveb
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Cast 15 Uréeni po¢tu hasicich piistroji — piiloha &. 4

1. CSN EN 3-7 Pienosné hasici pristroje — Cast 7: Vlastnosti, pozadavky na hasici schopnost
a zkuSebni metody

2. CSN EN 3-6 Pienosné hasici ptistroje — Cast 6: Ustanoveni pro atestaci shody prenosnych
hasicich pfistroji podle EN 3 ¢ast 1 az Cast 5

3. CSN EN 2 Tiidy pozaru

Cast 16 Stanoveni pozadavki z hlediska nebezpeéi poziru a vybuchu — § 25

1. CSNEN 1127-1 Vybusna prosttedi-Zamezeni a ochrana proti vybuchu — Cast 1: Zakladni
pojmy a metodologie

2. CSN 33 2340 Elektricka zatizeni v prostiedich s nebezpedim pozaru nebo vybuchu
vybusin



